
 

 

Tarczyn, dnia 4 lutego 2026 r. 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr ZP.271.2.09.2026.MB pn. Wykonanie instalacji systemów kontroli 
dostępy, rejestracji czasu pracy i depozytora kluczy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego: 

1. „Jaką obecnie posiadają Państwo centralę pożarową i czy jest możliwość jej rozbudowy o dodatkowy 
moduł wyjść w celu wysterowania systemu SKD? 

Poproszę o model centrali i aktualną dokumentację techniczną instalacji, która by umożliwiła ocenę 
sytuacji.  

Odpowiedź: 

Centrala pożarowa to POLON-ALFA POLON 4900. Jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną i to po stronie 
tej firmy będzie wysterowanie oraz udostępnienie sygnału do wpięcia się do SKD. 

Nie udostępniamy w obecnym postępowaniu zakupowym dokumentacji centrali PPOŻ.” 

 

Czy w takim razie zapewniają Państwo również moduł kontrolno-sterujący z odpowiednią liczbą wejść 
przekaźnikowych do wysterowania przejść SKD a w zakresie firmy wykonującej instalacje SKD będzie 
tylko wpięcie przewodów zasilających elementy wykonawcze na odpowiednie przekaźniki? 

Odpowiedź: 

Założeniem jest wysterowanie jednego sygnału pomiędzy centralą PPOŻ, a SKD. To po stronie SKD 
powinna być dystrybucja sygnałów do poszczególnych przejść. 

 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 6 lutego 2026 r. na dzień 10 lutego 2026 r. 

 

Z up. Burmistrza 

Monika Borkowska 


