
 

 

Tarczyn, dnia 9 lutego 2026 r. 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr ZP.271.2.09.2026.MB pn. Wykonanie instalacji systemów kontroli 
dostępy, rejestracji czasu pracy i depozytora kluczy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego: 

Pytanie nr 1: 

Chciałbym doprecyzować odpowiedź na ostatnio zadane pytanie: 

Pytanie: Czy w takim razie zapewniają Państwo również moduł kontrolno-sterujący z odpowiednią liczbą 
wejść przekaźnikowych do wysterowania przejść SKD a w zakresie firmy wykonującej instalacje SKD będzie 
tylko wpięcie przewodów zasilających elementy wykonawcze na odpowiednie przekaźniki?  

Odpowiedź: Założeniem jest wysterowanie jednego sygnału pomiędzy centralą PPOŻ, a SKD. To po stronie 
SKD powinna być dystrybucja sygnałów do poszczególnych przejść. 

Z Naszego doświadczenia takie wysterowani SKD w celu zapewnienia zwolnienia przejść ewakuacyjnych 
realizuje się inaczej. Zadaniem modułu SSP jest zapewnienie zwolnienia przejścia, poprzez zdjęcia napięcia z 
przejścia ewakuacyjnego nadzorowanego przez element systemu SKD (zworę elektromagnetyczną lub 
elektrozaczep rewersyjny) co zapewnia zwolnienie przejścia w sytuacjach pożaru, nagłej ewakuacji. 

Proszę o jednoznaczne doprecyzowanie, czy po stronie wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego 
modułu/ innych niezbędnych modułów SSP czy jest to poza zakresem? 

Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie rozwiązania, które pozwoli na odblokowanie wszystkich drzwi po 
zadziałaniu jednego wyjścia w centrali PPOŻ, jednak bez ingerencji w system PPOŻ. 

Pytanie nr 2: 

Czy po stronie wykonawcy systemu SKD jest również dostosowanie drzwi/ przejść SKD? Pochwyty/klamki, 
ewentualne samozamykacze?  

Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie nr 3: 

Czy można prosić o udostępnienie zdjęcie każdego z przejść z 2 stron? 

Odpowiedź: 

W celu oględzin zapraszamy na wizje lokalną 

Pytanie nr 4: 

 W odpowiedzi z dnia 4.02.2026 Zamawiający wskazuje, iż "Założeniem jest wysterowanie jednego sygnału 
pomiędzy centralą PPOŻ, a SKD. To po stronie SKD powinna być dystrybucja sygnałów do poszczególnych 
przejść."  

Natomiast w dokumencie "Koncepcja instalacji systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i 
depozytora kluczy w budynkach Urzędu Miejskiego w Tarczynie" Zamawiający określił, iż to centrala 
odblokowuje wszystkie przejścia: "Dodatkowo należy podłączyć cały system kontroli dostępu do 
budynkowego systemu sygnalizacji pożaru firmy Polon seria 4000, który w przypadku sygnalizacji pożaru 
odblokuje automatycznie wszystkie przejścia (centrala PPOŻ znajduje się na kondygnacji poniżejniżej w 



 

 

odległości około 15 metrów).". I zgodnie z przepisami ppoż. jest to zadanie centrali SSP, SKD nie może 
dystrybuować sygnałów ppoż.  

Prosimy o informację czy Zamawiający rozbuduje centralę ppoż. o taki moduł sterujący, który obsłuży 
przejścia kontroli dostępu objęte niniejszym postępowaniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje rozbudowy centrali PPOŻ. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie rozwiązania, 
które pozwoli na odblokowane wszystkich drzwi po zadziałaniu jednego wyjścia w centrali PPOŻ, jednak bez 
ingerencji w system PPOŻ. 


